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С55 Пожарная безопасность общественных и жилых зданий: Справоч- ник / Под ред. ä-ðà техн. наук, проф. Собуря С.В. — 4-å изд., перераб.

— М.: ПожКнига, 2012. — 160 с., ил. — Библиотека нормативнотехнического работника.

ISBN 978-5-98629-037-9

Справочник продолжает серию “Библиотека нормативно-технического работника” и включает извлечения из нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих частные требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений объектов защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4.

Разработан с использованием нормативных правовых актов и нормативных документов электронной библиотеки “Автоматизированная информационно-спра- вочная система нормативных документов по пожарной безопасности (Сборник НСИС ПБ). — М.: ВНИИПО, 2011”.

Для специалистов проектных и экспертных организаций, руководителей, ин- женерно-технических работников отделов охраны труда и пожарной безопасности организаций различных форм собственности, студентов технических учебных заведений и слушателей курсов дополнительного профессионального образования.

ÓÄÊ 614.841.345.6 ÁÁÊ 38.96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ПожКнига, 2004-2011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собурь С.В., 2003-2011

	9
	 
	7 8 5 9 8 6
	 
	2 9 0 3 7 9

	 
	 
	 
	 






2









ВВЕДЕНИЕ

Справочник включает методические рекомендации по проведению нормативно-технической работы и извлечения из нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности к жилым и общественным зданиям различного назначения.

В Справочнике рассматриваются частные требования пожарной безопасности к объектам функциональной пожарной опасности классов Ф1-Ф4:

-зданиям, предназначенным для постоянного проживания и временного пребывания людей (в т.ч. зданиям детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц и т.п.);

-зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений;

-зданиям организаций по обслуживанию населения;

-зданиям научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Общие требования пожарной безопасности, предъявляемые к плани-

ровке территорий, противопожарным разрывам между зданиями и сооружениями, к проездам и подъездам к ним изложены в справочнике “Пожарная безопасность” в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. ¹ 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (далее — ¹123-ФЗ) и в данное издание не включались.

Основным требованием ¹123-ФЗ является обеспечение безопасности людей и их своевременная и беспрепятственная эвакуация при пожаре. СП 1.13130.2009 и СНиП 35-01-2001 устанавливают требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам объектов защиты.

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объ- емно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-тех- нических и организационных мероприятий.

В Справочнике рассматриваются требования к огнестойкости и пожарной опасности объектов защиты, установленные СП 2.13130.2009.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям объектов защиты приводятся в соответствии с СП 4.13130.2009.

Требования норм и правил пожарной безопасности дополняются требованиями актуализированных строительных норм и правил (сводов правил): к планировке и застройке городских и сельских поселений — СП 42.1330.2011, объемно-планировочным и конструктивным решениям — СНиП 31-06-2009, СП 54.13330.2011, СП 55.13330.2011, СП 35-112-2005.

4-е издание переработано с введением ¹123-ФЗ и сводов правил системы противопожарной защиты. Содержит методические рекомендации по проверке проектных решений на соответствие требованиям пожарной безопасности.
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Ассоциация предприятий “Защита” представляет собой уникальную интегрированную модель головной общественной организации, которая удачно демонстрирует результат высокопродуктивной деятельности, гармонично сочетающей разработку и внедрение прогрессивных строительных технологий с последующим комплексным сопровождением строительства в городе Москве и регионах.

Ассоциация является одной из первых в России общественных некоммерческих организаций, созданной на основе общности

целей и интересов своих членов-юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере пожарной безопасности. Главная цель Ассоциации — координация деятельности ее членов, направленная на качественное развитие систем противопожарной защиты, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий, а также повышение уровня выполняемых работ в области пожарной безопасности с одновременной сбалансированной стоимостью оказываемых услуг.

Члены Ассоциации выполняют весь возможный комплекс услуг в сфере пожарной безопасности, начиная от сопровождения и разработки проектной документации, заканчивая работами по технической эксплуатации установленного оборудования. Это позволяет скоординировать общие усилия по выполнению полного перечня работ по системам безопасности объекта, а также позволит эффективно адаптировать все установленное оборудование в общий комплекс инженерных систем здания или сооружения.

Опыт, профессионализм, научный потенциал, стремление соответствовать новым тенденциям и открытость к сотрудничеству гарантирует четкость сроков и высокое качество работ, выполняемых членами “Ассоциации предприятий “Защита”.

СРО НП “ЗАЩИТА”

Cозданное на базе Ассоциации “Защита” Некоммерческое партнерство “Межрегиональная организация в области пожарной безопасности “Защита” получило статус саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих работы и услуги в области пожарной безопасности. Сведения о партнерстве внесены РОСРЕЕСТРОМ в государственный реестр само-

регулируемых организаций от 26.05.2010 г. за ¹ 0069.

В настоящее время партнерство осуществляет прием новых членов в ряды СРО и выдает свидетельства с перечнем работ и услуг в области пожарной безопасности.
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Методические рекомендации

Частные требований пожарной безопасности для общественных и жилых зданий сформулированы в нормативных документах в зависимости от основных определяющих показателей — степени огнестойкости зданий и класса функциональной пожарной опасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий (допустимые по условиям пожарной безопасности геометрические параметры, размещение помещений, устройство противопожарных преград) взаимосвязаны с указанными показателями и одновременно являются определяющими для ряда других требований пожарной безопасности, направленных на устройство противодымной защиты, водоснабжения и пожарной автоматики.

В связи с этим при проверке проектной документации необходимо соблюдать принцип последовательности. В первую очередь следует проверить, правильно ли установлены определяющие показатели. Затем проверяется соответствие геометрических параметров здания вышеуказанным определяющим показателям, после чего можно переходить к рассмотрению собственно вопросов пожарной защиты.

Для обеспечения проверки каждого проектного решения на соответствие требованиям пожарной безопасности рекомендуется руководствоваться пунктами норм и правил:

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ — СП 1.13130.2009*: I Общие требования

1 Общие положения:

- мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей — 4.1.2*,

4.1.4*;

-обеспечение защиты людей на путях эвакуации — 4.1.3*.

2 Эвакуационные и аварийные выходы — раздел 4.2:

-количество — 4.2.1*-4.2.4*:

а) из помещений подвальных и цокольных этажей — 4.2.1*, 4.2.2, 4.2.4*; б) с этажа — 4.2.3 4.2.4*; в) с технического этажа — 4.2.4*, 4.2.9*

-геометрические размеры — 4.2.5*, 4.2.9*;

-направление открывания дверей и их устройство — 4.2.6*, 4.2.7*;

-аварийные выходы — 4.2.8, 4.2.9*.

3 Эвакуационные пути — раздел 4.3:

-освещение — 4.3.1*;

-пожарная опасность материалов отделки путей эвакуации — 4.3.2;

-размещение оборудования на путях эвакуации — 4.3.3;

-деление коридоров противопожарными перегородками 2-ãî òèïà — 4.3.3;

-высота и ширина путей эвакуации — 4.3.3, 4.3.4*;

-лестницы и пандусы на путях эвакуации — 4.3.4*;

-проход к лестницам через кровли — 4.3.5*.

4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам — раздел 4.4:

-ширина марша и проступей — 4.4.1*, 4.4.2*, 4.4.16*;

-уклон лестниц — 4.4.2*;

-лестницы 2-го и 3-го типов — 4.4.2*;

-ширина лестничных площадок — 4.4.3*;

-размещение оборудования и помещений в лестничных клетках — 4.4.4*;

-размещение пассажирских лифтов; лифтовые шахты, размещаемые вне зданий — 4.4.5;

-выходы наружу из лестничных клеток — 4.4.6*;
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (Ф1-Ф4)

— ÑÏ 2.13130.2009:

I Жилые здания (дома)

1 Многоквартирные жилые дома (Ф1.3):

-допустимая высота здания и площадь этажа — 6.5.1, табл. 6.8;

-мансардные этажи — 6.5.2;

-встроенно-пристроенные помещения общественного назначения — 6.5.6, 6.5.7;

-конструктивная огнезащита несущих элементов здания — 6.5.2, 6.5.3;

-несущие элементы двухэтажных зданий IV степени огнестойкости — 6.5.4;

-внутриквартирные перегородки — 6.5.5.

2 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (Ф1.4):

-площадь пожарных отсеков блокированных домов и конструкции их членения — 6.5.8.1, 6.5.8.2;

-огнестойкость домов высотой:

а) до 2-х этажей — 6.5.8.3; б) до 3-х этажей — 6.5.8.4; в) до 4-х этажей — 6.5.8.5;

-ограничения пустот в конструкциях зданий — 6.5.8.6;

-отделение встроенной автостоянки от жилой части — 6.5.8.7.

II Общественные здания

1 Общественные здания административного назначения и административно-

бытовые здания производственных предприятий (Ô4.3) (учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;административные учреждения различных предприятий, втом числе промышленных; конторы (офисы); научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации; кредитно-финансовые учреждения и банки; судебно-юридические учреждения и прокуратура; редакционно-издательские организации (за исключением типографий):

-допустимая высота здания и площадь этажа — 6.6.1, табл. 6.9;

-огнестойкость несущих конструкций зданий IV степени огнестойкости

—6.6.2;

-конструктивная огнезащита несущих элементов здания — 6.5.2, 6.6.3;

-мансардный этаж — 6.6.4, 6.8.9.

2 Общественные здания:

-допустимая высота здания и площадь этажа — 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, табл. 6.9; табл. 6.10 (Ф3.5); табл. 6.11 (Ф3.1);

-площадь этажа в зданиях аэровокзалов — 6.8.5, 6.8.6;

-площадь залов спортивных сооружений — 6.8.8;

-огнестойкость зданий учреждений:

а) детских дошкольных (Ф1.1) — 6.8.13, табл. 6.12; 6.8.15-6.8.18; б) школ и школ-интернатов (Ф4.1) — 6.8.20, табл. 6.13; в) культурно-зрелищных (Ф2.1, Ф2.3) — 6.8.25, табл. 6.15; г) бань и банно-оздоровительных комплексов — 6.8.12;

д) учебных и для повышения квалификации (Ф4.2) — 6.8.24; табл. 6.14; - огнестойкость сооружений:

а) пешеходных и коммуникационных тоннелей — 6.8.10; б) пристроенных к зданию — 6.8.7; в) дверей кладовых — 6.8.19;

- конструктивная огнезащита зданий V степени огнестойкости детских и лечебных учреждений, клубов — 6.8.14;
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-здания для хранения взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов (жидкостей) — 6.8.11;

-водяные дренчерные завесы в зданиях вокзалов, противопожарные шторы

èэкраны — 6.8.4;

-мансардный этаж — 6.6.4, 6.8.9.

-школы и школы-интернаты:

а) этажность — 6.8.21; б) спальные помещения — 6.8.22;

в) перекрытия над подвальными помещениями — 6.8.23; - зрелищные здания:

а) размещение зрительного зала, фойе и чердака — 6.8.26, 6.8.27; б) складские и технические помещения — 6.8.28, 6.8.30, 6.8.36; в) помещения над зрительными залами — 6.8.29;

-здания IV, V степеней огнестойкости: а) лечебных учреждений — 6.8.31;

б) детских оздоровительных учреждений и санаториев — 6.8.32;

-огнестойкость трибун — 6.8.33;

-здания крытых спортивных сооружений:

а) III степени огнестойкости — 6.8.34;

б) вместимостью более 600 зрителей — 6.8.35;

-перегородки, отделяющей кладовые от торгового зала — 6.8.37;

-светопрозрачное заполнение дверей, фрамуг и перегородок — 6.8.38;

-раздвижные перегородки — 6.8.39.

3 Общественные здания административного назначения:

-допустимая высота здания и площадь этажа — 6.7.2, табл. 6.9;

-огнестойкости пристроенных к зданию сооружений — 6.7.1;

-площадь отсеков мансардного этажа — 6.7.3;

-огнестойкость пешеходных и коммуникационных тоннелей — 6.7.4;

-светопрозрачное заполнение дверей, фрамуг и перегородок — 6.7.5.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУК-

ТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (Ф1-Ф4) — СП 4.13130.2009*:

I Общие требования пожарной безопасности (см. “Пожарная безопасность: Справочник. — М.: ПожКнига, 2011”):

1 Условия ограничения распространения пожара — 4.2.

2 Противопожарные расстояния между зданиями — 4.3-4.16, табл. 1:

-порядок определения — 4.4;

-расстояния между стенами зданий без оконных проемов — 4.5;

-при оборудовании зданий автоматическими установками пожаротушения.

— 4.6;

-в районах с сейсмичностью 9 баллов и выше — 4.7;

-в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ — 4.8;

-в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА — 4.9;

-двухэтажных строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов — 4.10;

-между зданиями с противопожарными стенами 1-ãî òèïà — 4.11;

-между жилыми домами и хозяйственными постройками на приусадебных земельных участках — 4.12;

-от зданий классов Ф1-Ф4 до зданий класса Ф5 — 4.13;

-между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости
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-пристраиваемые и встраиваемые в здания иного назначения — 5.4.4.2, 5.4.4.3;

-архивохранилища рентгеновской пленки — 5.4.4.4.

4.4Объекты защиты класса Ф3.5 (объекты организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей):

- пристраиваемые и встраиваемые в здания иного назначения — 5.4.5.1, 5.4.5.2, 5.4.5.3;

- совместное размещение на объекте защиты предприятий бытового и коммунального обслуживания — 5.4.5.4.

4.5Объекты защиты класса Ф3.6 (физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бани):

- пристраиваемые и встраиваемые в здания иного назначения — 5.4.6.1, 5.4.6.2, 5.4.6.3;

- встроенные бани (сауны) — 5.4.7.1; - выделение комплекса помещений бань (саун) — 5.4.7.2.

5 Частные требования к объектам защиты класса Ф4:

5.1Объекты защиты класса Ф4.1 (объекты общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования):

- размещение помещений: а) пищеблоков — 5.5.2.1;

б) спортивных, актовых и залов с массовым пребыванием людей — 5.5.2.2; в) детских дошкольных учреждений — 5.5.2.3; г) производственного и складского назначения в подвальных и цокольных

этажах — 5.5.2.4.

5.2Объекты защиты класса Ф4.2 (объекты образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов):

- пристраиваемые и встраиваемые в здания иного назначения — 5.5.3.1, 5.5.3.2.

5.3Объекты защиты класса Ф4.3 (здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-изда- тельских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов):

- пристраиваемые и встраиваемые в жилые и общественные здания иного назначения — 5.5.4.1, 5.5.4.2;

- защита проемов кинопроекционных — 5.5.4.3; - отделка стен и потолков конференц-залов — 5.5.4.4.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ — СП 42.13330.2011:

1 Размещение в жилых зонах объектов и видов деятельности — 5.1

2 Общественно-деловые зоны

2.1Назначение — 6.1.

2.2Формирование и размещение зоны специализированной общественной застройки — 6.5.

2.3Формирование и размещение смешанных зон — 6.6, 6.7.

3 Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон

3.1Бытовые разрывы между зданиями (в т.ч. садово-дачной застройки) —

7.1, 7.7.

3.2Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых

âобщественно-деловых и смешанных зонах — 7.2.

3.3Расстояние от сараев до зданий и сооружений в сельских поселениях и

âрайонах усадебной застройки городов — 7.3.
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3.4Размещение площадок для хозяйственных целей и для стоянки автомашин от окон жилых и общественных зданий — 7.5.

4 Учреждения и предприятия обслуживания

4.1Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания — 10.6, табл. 6.

5 Транспорт и улично-дорожная сеть

5.1Расчетные параметры улиц и дорог городов и сельских поселений — 11.5, таблицы 8 и 9.

5.2Расстояние от края проезжей части дорог до линии жилой застройки, поворотные площадки — 11.6.

5.3Гаражи и открытые стоянки на территориии: а) расчет числа стоянок — 11.19;

б) места для хранения автомобилей в подземных гаражах, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям — 11.20;

в) расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей — 11.21, приложение К;

г) размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей —

11.22;

д) наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них — 11.23; е) расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок

èстанций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий

— 11.25.

5.4Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков — 11.28.

6 Охрана окружающей среды

6.1Размещение жилых, общественно-деловых и рекреационных зон по отношению к производственным предприятиям, животноводческим, птицеводческим и звероводческим предприятиям, складам и т.п. — 14.9.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ — СНиП 31-06-2009:

1 Общие требования

1.1Правила подсчета общей, полезной и расчетной площади, строительного объема, площади застройки и этажности зданий — 3.2, приложение Г.

1.2Геометрические параметры: - высота помещений — 3.3;

- высота технического этажа — 3.4; - отметка пола помещений у входа в здание — 3.5;

- ширина лифтового холла пассажирских лифтов — 3.12.

1.3Перечень помещений общественных зданий, которые допускается располагать в цокольном и подвальном этажах, — 3.6, приложение Д.

1.4Помещения двойного назначения — 3.7.

1.5Число пассажирских лифтов и глубина кабины — 3.11.

1.6Размещение помещений с оборудованием, являющимся источником шума

èвибраций, — 3.13.

1.7Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре — 3.16.

1.8Молниезащита общественных зданий — 3.19.

1.9Системы бытового газоснабжения общественных зданий — 3.20.

1.10Сквозные проемы в зданиях и сооружениях на уровне земли или первого этажа — 3.21.

1.11Тамбуры при наружных входах — 3.23.

1.12Ограждение крыши зданий — 3.24.
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2 Требования к основным помещениям

2.1 Состав помещений, их площади и размещение:

-общие требования — 4.1, 4.2;

-дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) — 4.3-4.9, таблица 4.1;

-школы и высших учебных заведений — 4. 10, 4.11, 4.14-4.16, таблица 4.2;

-спальные комнаты в школах-интернатах и интернатах при школах — 4.13;

-лечебные учреждения — 4.17, таблицы 4.3 и 4.4.

-санатории, профилактории и учреждениях отдыха — 4.19, таблица 4.5;

-зрительные и актовые залы, фойе — 4.20-4.26;

-физкультурно-спортивные залы и помещения — 4.27;

-библиотеки централизованной библиотечной системы — 4.28-4.30;

-обеденные залы предприятий общественного питания — 4.31.

3. Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации

3.1Применение ступеней в пределах марша — 5.3.

3.2Наружные открытые лестницы (лестницы 3-ãî òèïà) — 5.4.

3.3Размер входной площадки перед наружной дверью в здание для посетителей — 5.5.

3.4Марши лестниц, пандусов — 5.6-5.11.

3.5Высота ограждений лестниц, балконов, наружных галерей террас и др. —

5.12-5.16.

3.6Освещение лестничных клеток — 5.17.

3.7Ширина дверей выходов из учебных помещений — 5.19.

3.8Кресла в зрительных залах — 5.30.

3.9Защитные решетки на остекленных дверях — 5.31.

3.10Защита нагревательных приборов решетками — 5.35.

3.11Помещения для охраны учреждений образования — 5.39.

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ — СП 54.13330.2011:

1 Общие положения:

-размещение жилого здания, расстояния от него до других зданий и сооружений, размеры земельных участков при доме — 4.2;

-условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения — 4.3;

-система противопожарной защиты — 4.5, 4.6;

-установка радиорелейных мачт и башен на крышах жилых зданий — 4.7;

-размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения в этажах жилого здания — 4.10, 4.11, 4.13, 4.14;

-загрузка помещений общественного назначения — 4.12;

-устройство в жилых зданиях встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок — 4.15;

-размещать площадки различного назначения для жильцов на эксплуатируемой кровле многоквартирных зданий — 4.16.

2 Пожарная безопасность:

2.1 Предотвращение распространения пожара — 7.1.1;

-огнестойкость межсекционных, межквартирных стен и перегородок и пр.

—7.1.7-7.1.9, таблица 7.1а;

-деление на пожарные отсеки технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки — 7.1.10, 7.1.16;

-ограждения лоджий и балконов — 7.1.11.

2.2 Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию здания:

- противодымная защита зданий — 7.3.1, 7.3.2;
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